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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ И ПЛАСТИНЧАТЫХ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ КОНДЕНСАТА 
 
В статье приведены результаты оптимизационных вычислительных экспериментов, оценивающих эффективность применения 
пластинчатых и кожехотрубчатых теплообменников в качестве подогревателей конденсата паротурбинной установки. Нагрев кон-
денсата производится водой, цикрулирующей в контуре охлаждения колосниковой решетки парового котла, работающего на лузге 
подсолнечника. Также проанализированы оптимальные скорости сред для обоих типов теплообменников. Рассмотрены ограниче-
ния, накладываемые конструкцией аппаратов. 
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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖУХОТРУБЧАСТИХ ТА ПЛАСТИНЧАСТИХ 
ПІДІГРІВАЧІВ КОНДЕНСАТУ 
 
У статті наведено результати оптимізаційних розрахункових експериментів, що оцінюють ефективність використання плас-
тинчастих та кожухотрубчастих теплообмінників як підігрівачів конденсату паротурбінної установки. Нагрів конденсату здійсню-
ється водою, що циркулює у контурі охолодження колосникової решітки парового котла, що працює на лушпинні соняшника. Та-
кож проаналізовано оптимальні швидкості середовищ для обох типів теплообмінників. Розглянуто обмеження, що накладаються 
конструкцією апаратів. 
Ключові слова: кожухотрубчасті теплообмінники, пластинчасті теплообмінники, оптимізація, алгоритми оптимізації, підіг-
рівач конденсату. 
 
G. KANEVETS, O. ALTUKHOVA, E. MAVRICH 
SHELL AND TUBE AND PLATE FEEDWATERHEATERS EFFECTIVENESS COMPARISON 
 
The article presents the results of optimization computational experiments, which evaluated the effectiveness of the use of plate and shell and 
tube heat exchangers as feedwater heaters. The condensate is heated by water flowing through E35-3.9-440 steam boiler fire-grate cooling 
circuit. This boiler operates on sunflower husk. The capacity of bioelectric power stations, for which the computational experiment was done, 
varies from 2 to 27 MW. The steam pressure of the turbine inlet is 40 bar, the temperature is 440 °C. The heater in question is located on the 
main condensate line before the deaerator. It was done the comparison of the effectiveness of shell and tube and plate apparatus for this ap-
plication. The optimal fluid velocities for both types of heat exchangers were also analyzed. The limitations of apparatuses design are con-
sidered. The computational experiment was done according to the "total costs" optimality criterion, only the design parameters of the heat 
exchangers were optimized. The experiment shows that the effectiveness of plate heat exchangers is higher in this case. An interesting de-
pendence has also been recovered that relates the water temperature in the plate heat exchanger channels and its optimal velocity. The higher 
the water temperature, the higher its optimal velocity, which is associated with a decrease of viscosity when increasing the water tempera-
ture. This dependence is quite significant, and this fact makes it possible to consider that it is necessary to do optimization when designing 
this type of heat exchangers. 




Пластинчатые теплообменники (ПТО) всё 
чаще заменяют традиционные кожухотрубчатые 
(КТО) во многих областях. Они компактны, менее 
металлоемки, просты в обслуживании, часто яв-
ляются более эффективными [1, 2]. В том числе, 
ПТО могут применяться в качестве подогревате-
лей конденсата в паротурбинных установках. 
Однако выбор типа теплообменника и его па-
раметров необходимо делать обоснованно. Требу-
ется анализ эффективности применения того или 
иного вида оборудования, а также учёт ограниче-
ний, накладываемых конструкцией аппаратов. Для 
повышения эффективности оборудования требует-




Цель работы заключается в анализе эффек-
тивности применения пластинчатых и кожухо-
трубчатых теплообменников в качестве подогрева-
телей основного конденсата в паротурбинном 
цикле биоэлектростанции. 
 
Изложение основного материала 
 
На биоэлектростанциях, использующих в ка-
честве топлива лузгу подсолнечника, горение в 
топках паровых котлов происходит на водоохла-
ждаемых колосниковых решетках. Теплота, под-
веденная к охлаждающей решетки воде, может в 
дальнейшем использоваться в цикле для подогрева 
основного конденсата перед деаэратором. 
В работе представлены результаты оптимиза-
ции подогревателя на примере биоэлектростанции 
© Г. Е. Каневец, О. В. Алтухова, Е. А. Маврич, 2019 
 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні 
та теплотехнічні процеси й устаткування, № 1’2019  39 
 ISSN 2078-774X (print), ISSN 2707-7543 (on-line) 
 
мощностью 9 МВт, работающей с парогенерато-
ром Е-35-3,9-440. Тепловая схема паротурбинной 
устновки, рассчитанная в программе AxCYCLE™ 
(SoftInWay), приведена на рис. 1. 
Давление на входе в паровую турбину 40 бар, 
температура пара 440 °С. Расход острого пара 
35 т/ч. Пар производится паровым котлом Е35-3,9-
440, работающим на лузге подсолнечника. Давле-
ние в конденсаторе 0,035 бар. Охлаждающая вода 
охлаждается в испарительной градирне. Нагрев 
основного конденсата осуществляется паром из 
отбора в подогревателе питательной воды, после 
чего он поступает в теплообменник, где догревает-
ся до температуры 91,7 °С водой, циркулирующей 
в контуре охлаждения решетки котла. После он 
направляется в деаэратор (6 бар). После деаэрато-
ра питательная вода нагревается в подогревателе 
высокого давления до 170 °С паром из отбора. 
Тепловая нагрузка подогревателя в приведен-
ной схеме составляет 1763 кВт. Анализ эффектив-
ности проводился для более широкого диапазона 
мощностей подогревателей от 350 кВт до 
5300 кВт, что эквивалентно мощностям электро-
станций от 2 МВт до 27 МВт. Температуры грею-
щего теплоносителя (охлаждающая вода решетки 
котла) 123,3–115 °С, нагреваемого (основной кон-
денсат турбоустановки) – 44–91,7 °С, процессы 
теплообмена без фазового перехода. 
Была проанализирована эффективность пла-
стинчатых и кожухотрубчатых теплообменников, 
устанавливаемых в качестве такого подогревателя. 
Выбор оптимальных теплообменников проводи-
лась с помощью разработанного авторами инстру-
мента – алгоритмов ОКТО и ОПТО и написанной 
по ним программе [3– 9] – по критерию эффектив-
ности приведенные затраты. Этот критерий вклю-
чает в себя как капитальные вложения в теплооб-
менник, так и эксплуатационные расходы. Опти-
мизировалась только конструкция теплообменни-




На основании проведенных вычислительных 
экспериментов были выработаны следующие ре-
комендации. 
Сравнение оптимальных кожухотрубных и 
пластинчатых теплообменников по критерию эф-
фективности приведенные затраты представлено 
на рис. 2. Здесь видно, что на всём диапазоне 
нагрузок пластинчатые теплообменники показы-
вают более высокую эффективность по сравнению 
с кожухотрубными. 
В ходе проведения вычислительного экспе-
римента было установлено, что оптимальная ско-
рость воды в трубках кожухотрубчатого теплооб-
менника (греющий теплоноситель) составляет 
примерно 2,3 м/с, в межтрубном пространстве – 
примерно 0,43 м/с. 
 
Рис. 1 – Место рассматриваемого теплообменника 
в схеме паротурбинной установки мощностью 9 МВт 
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Рис. 2 – Зависимость приведенных затрат от тепловой нагрузки 
для кожухотрубчатых и пластинчатых теплообменников 
 
Интересно, что несмотря на то, что каналы 
пластинчатого теплообменника одинаковы гео-
метрически, и в них течёт один теплоноситель (во-
да), присутствует небольшая разница в оптималь-
ных скоростях теплоносителей: для греющего теп-
лоносителя она составляет примерно 0,55 м/с, для 
нагреваемого – 0,1 м/с. Это различие может быть 
связано с различием вязкостей более нагретой во-
ды и менее нагретой. Перекачка более вязкой хо-
лодной воды требует больших эксплуатационных 
расходов на привод нагнетателей. То, что этот 
фактор существенно влияет на конечную опти-
мальную скорость теплоносителей, показывает 
важность учёта эксплуатационных расходов при 
проведении оптимизации. 
Возможные проблемы в применении пла-
стинчатых теплообменников в качестве подогре-
вателей конденсата могут быть связаны с ограни-
чением применимости этого вида аппаратов при 
высоких давлениях. Подобные проблемы могут 
возникнуть в подогревателях высокого давления, в 
рассматриваем же теплообменнике давления не-
высокие (5 и 7 бар). Кроме того, по мере совер-
шенствования пластинчатых теплообменников они 
становятся способны работать всё с большими 
перепадами давлений. Остается однако проблема, 
связанная с возможностью прогорания пластин 




Проведенные вычислительные эксперименты 
позволяют утверждать, что применение пластин-
чатых теплообменников в качестве подогревателей 
конденсата в паротурбинных установках, в част-
ности для контура охлаждения решетки котла, яв-
ляется целесообразным. Однако перед принятием 
решения о применения этого вида оборудования 
необходимо проанализировать ограничения по его 
применению. Также требуется проведение опти-
мизации конструктивных и режимных параметров, 
т.к. этот вид теплообменников чувствителен к па-
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